
SEZIONE A-A

SEZIONE C-C

SEZIONE B-B

RIVELATORE

DI FUMO

RIVELATORE

DI FUMO

RIVELATORE

DI FUMO

RIVELATORE

DI FUMO

RIVELATORE

DI FUMO

RIVELATORE

DI FUMO

RIVELATORE

DI FUMO

RIVELATORE

DI FUMO

Materiale

Tavola n.

Committente  -  Oggetto

Data

Disegnato

Scala

Controllato Approvato

Firma

Titolo della tavola

Codice

CONSERVATORIO DI MUSICA "A. BUZZOLLA"

viale Maddalena 2 - Adria (RO)

ing

studiomonti
STUDIO TECNICO ING. MONTI  BRUNO

VIA DELLA PACE 467 - 45011 ADRIA (RO)

tel./fax 0426 22504 - info@studioingmonti.it -

www.studioingmonti.it

Materiale

Tavola n.

Committente  -  Oggetto

Data

Disegnato

Scala

Controllato Approvato

1 : 100

Firma

Titolo della tavola

05 b

Codice

ing

studiomonti

Revisione n. CausaleData

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

F

RIVELATORE DI FUMO PUNTIFORME

PUNTO DI SEGNALAZIONE MANUALE

DISPOSITIVO DI ALLARME ACUSTICO E  LUMINOSO

SERRANDA TAGLIAFUOCO R120
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ALTRA PROPRIETA'

GUARDAROBA

RISERVA IDRICA

ANTINCENDIO

capacita' utile
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PULSANTE DI SGANCIO QUADRO ELETTRICO
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CENTRALE CONTROLLO

IMPIANTO SEGNALAZIONE

ED ALLARME ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTO IN GESSO FIBRA

"TIPO FERMACELL" EI 60

CONTROPARETE IN GESSO FIBRA

"TIPO FERMACELL" EI 60

ADEGUAMENTO COLONNE PORTANTI

secondo tabella 6.2 D.M.I. 16/02/07

rapporto B/a 350/40 classe R60

ADEGUAMENTO COLONNE PORTANTI

con intonaco protettivo antincendio sp. 10 mm

rapporto B/a 350/40 classe R60

ADEGUAMENTO MURATURA PORTANTE

con intonaco protettivo antincendio classe R60

BAGNO

ADEGUAMENTO MURATURA PORTANTE

con intonaco protettivo antincendio REI90
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CONTROPARETE IN GESSO FIBRA

"TIPO FERMACELL" EI 60

ADEGUAMENTO MURATURA PORTANTE

con intonaco protettivo antincendio REI90

CONTROPARETE IN GESSO FIBRA

"TIPO FERMACELL" EI 60

POZZETTO DRENAGGIO

LOCALE POMPE

CONTROPARETE IN GESSO FIBRA

"TIPO FERMACELL" EI 60

CONTROPARETE IN GESSO FIBRA

"TIPO FERMACELL" EI 60

CONTROPARETE IN GESSO FIBRA

"TIPO FERMACELL" EI 60

EVACUATORE

DI FUMO

ADEGUAMENTO MURATURA PORTANTE

con intonaco protettivo antincendio classe R60

ADEGUAMENTO MURATURA PORTANTE

con intonaco protettivo antincendio REI60
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SEZIONE D-D

CONTROSOFFITTO IN GESSO FIBRA

"TIPO FERMACELL" EI 60

CONTROSOFFITTO REI 60

CONTROSOFFITTO IN GESSO FIBRA

"TIPO FERMACELL" EI 60

ADEGUAMENTO SOLAIO

con intonaco protettivo antincendio REI60

RIVELATORE

DI FUMO

RIVELATORE

DI FUMO

RIVELATORE

DI FUMO

ADEGUAMENTO SOLAIO

con intonaco protettivo antincendio REI60

CONTROSOFFITTO REI 60

CONTROPARETE IN GESSO FIBRA

"TIPO FERMACELL" EI 60

ADEGUAMENTO MURATURA PORTANTE

con intonaco protettivo antincendio REI60

ALTRA PROPRIETA'

RIVELATORE

DI FUMO

CONTROSOFFITTO IN GESSO FIBRA

"TIPO FERMACELL" EI 60

ADEGUAMENTO SOLAIO

con intonaco protettivo antincendio REI60

CONTROSOFFITTO IN GESSO FIBRA

"TIPO FERMACELL" EI 60

RIVELATORE

DI FUMO

ADEGUAMENTO MURATURA PORTANTE

con intonaco protettivo antincendio REI60

ADEGUAMENTO MURATURA PORTANTE

con intonaco protettivo antincendio REI60

CONTROPARETE IN GESSO FIBRA

"TIPO FERMACELL" EI 60

CONTROPARETE IN GESSO FIBRA

"TIPO FERMACELL" EI 60

ADEGUAMENTO MURATURA PORTANTE

con intonaco protettivo antincendio REI60

ADEGUAMENTO MURATURA PORTANTE

con intonaco protettivo antincendio REI60

ADEGUAMENTO MURATURA PORTANTE

con intonaco protettivo antincendio REI60

DISTRIBUZIONE RIVELATORI DI FUMO

ZONA 1 = COMPARTIMENTO 1  e 6: N. 15 RIVELATORI

ZONA 2 = COMPARTIMENTO 2: N. 9 RIVELATORI

ZONA 3 = ESTRADOSSO CONTROSOFFITTO: N. 2 RIVELATORI

ZONA 4 = CONDOTTE AEROTERMICHE: N. 2 RIVELATORI

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Rivelatori zona 1:

attiva segnale ottico acustico di allarme

aziona apertura evacuatori di fumo e calore

azione apertura serrande di aerazione

chiusura porta REI di separazione zona ingresso da sala

Rivelatori zona 2:

attiva segnale ottico acustico di allarme

Rivelatori zona 3:

attiva segnale ottico acustico di allarme

Rivelatori zona 4:

attiva segnale ottico acustico di allarme

aziona chiusura serrande tagliafuoco su condotte aerotermiche

DISTRIBUZIONE PULSANTI MANUALI DI ALLARME

ZONA 1 = COMPARTIMENTO 1 e 6: N. 4 PULSANTI

ZONA 2 = COMPARTIMENTO 2: N. 3 PULSANTI

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Pulsanti zona 1:

attiva segnale ottico acustico di allarme

aziona apertura evacuatori di fumo e calore

azione apertura serrande di aerazione

chiusura porta REI di separazione zona ingresso da sala

Pulsanti zona 2:

attiva segnale ottico acustico di allarme

ZONA 1 = COMPARTIMENTO 1 e 6

ZONA 2 = COMPARTIMENTO 2

ZONA 3 = ESTRADOSSO CONTROSOFFITTO

ZONA 4 = CONDOTTE AEROTERMICHE

COMPARTIMENTO 3

COMPARTIMENTO 4

LEGENDA

ADEGUAMENTO TRAVE PORTANTE

con intonaco protettivo antincendio REI60

ADEGUAMENTO TRAVE PORTANTE

con intonaco protettivo antincendio REI60

ADEGUAMENTO TRAVE PORTANTE

con intonaco protettivo antincendio REI60

ADEGUAMENTO TRAVE PORTANTE

con intonaco protettivo antincendio REI60

ADEGUAMENTO TRAVE PORTANTE

con intonaco protettivo antincendio REI60
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